Romdinia
Judetul Alba
Orasul Abrud
Consiliul Local

HOTARAREA NR.97
Privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a Serviciului de iluminat public din
Orasul Abrud, Judetul Alba

Consiliul Local al Orasului Abrud, Judetul Alba, intrunit azi in sedingd ordinari publici;
Luand in dezbatere Proiectul de hotarre nr.75 din 28.07.2021, privind aprobarea Strategiei locale de
dezvoltare a Serviciului de iluminat public din Orasul Abrud, Judetul Alba, initiat de Primarul oragului
Abrud.
Avind n vedere :
- Referatul de aprobare al Primarului Oragului Abrud inregistrat sub nr.12412 din 28.07.2021;
- Raportul de specialitate al SLUPAbrud, inregistrat sub nr.755/22.09.2021;

- Hotararea Consiliului Local al Orasului Abrud nr.67 din 22 iulie 2021 privind stabilirea modalitifii de
gestiune a serviciului de iluminat public din Oragul Abrud, Judetul Alba, a Studiului de oportunitate, a
Regulamentului serviciului de iluminat public si a Caietului de sarcini al serviciului;

- Avizele Comisiilor nr.l, 3 si 4 din cadrul Consiliului Local al Orasului Abrud.
fn baza dispoziiilor:
» Art. 9-11 din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat, cu public, cu modificarile si completéri le
ulterioare;
» H.G nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltirii serviciilor
comunitare de utilitafi publice ;
fn temeiul art.129 alin. (1), alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(I) si alin.(3), lit.¢) si art.196 alin (1)
lit.a) din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE

ART.] Se aprobd Strategia locald de dezvoltare a Serviciului de iluminat public din Orasul Abrud,
Judetul Alba previzuti in Anexa care face parte integrantd din prezenta la prezenta hotérére.

ART.2 Serviciul Local de Utilitate Publici Abrud va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotaréri.

ART.3 Hotirirea se comunic Institutiei Prefectului Judetului Alba, Primarului Oragului Abrud,
SLUP Abrud si Serviciului de ADPP din aparatul de specialitate al primarului.

Prezenta hotirdre a fost adoptatd in urma votului favorabil al unui numér de 15 consilieri din
totalul de 15 con ilieri locali in functie gi 15 consilieri locali prezenti.

Abrud, 29.09.2021
Presedinte de sedinta, Contrasemneaza,
Consilier, §imina Nicolae Secretar general, Hodan Diana Mira
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Anexa Ia H.C.L. nn? ?/29 021

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT
PUBLIC DIN ORASUL ABRUD, J UDETUL ALBA

Capitolul 1.
MISIUNE

Iluminatul public este un serviciu public esential furnizat de autoritatile publice la nivel local.

Un iluminat bun asigura siguranta rutier, sigurana personald si ambianta urbana. Iluminatul
stradal asigurd vizibilitate in intuneric pentru autovehicule, biciclete si pietoni, reducénd astfel
numarul accidentelor rutiere. De asemenea, iluminatul stradal faciliteazi indirect prevenirea
infractiunilor prin sporirea sentimentului de sigurantd personald, precum si a securitétii proprietitilor
publice si private adiacente.

De asemenea, efectele iluminatuluj stradal pot face mai atrigitoare orasele si comunitstile,
precum si centrele comerciale si culturale, evidentiind reperele locale atractive sau accentuind
atmosfera in cursul unor evenimente publice importante.

Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public are ca misiune principali organizarea,
modernizarea, eficientizarea serviciuluj de iluminat public, ridicarea gradului de civilizatie, a
confortului si a calititii vietii, cresterea gradului de securitate individuala si colectivi, a gradului de
siguranti a circulaiei rutiere si pietonale.

Capitolul II.
PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA
ORGANIZAREA SI FUN CTIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Principalele acte normative ce reglementeazi domeniul iluminatuluj public sunt:
> Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicatd, cu modificirile si
completérile ulterioare;

> Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

> Hotérarea Guvernului Roméniei nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind
Accelerarea Dezvoltarii Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice;

» Ordinul Pregedintelu; ANRS.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru a
serviciului de iluminat public;

> Ordinul Pregedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al
serviciului de iluminat public;

» Ordinul Presedintelui A.N.R.E. si al presedinteluj AN.R.S.C. nr. 93/ 2007, pentru aprobarea
Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributia energiei electrice
pentru realizarea serviciului de iluminat public.

Capitolul I1,




FACTORI DETERMINANTI PENTRU UN ILUMINAT STRADAL
EFICIENT

Odati cu cresterea preturilor energiei, iluminatul stradal eficient din punct de vedere energetic
devine o varianti din ce in ce mai atractivd, care contribuie totodatsi la securitatea aproviziondrii cu
energie si la combaterea schimbarilor climatice. Economiile financiare provenite din iluminatul stradal
eficient se bazeazi pe tehnologia aferentd si pe reducerea corespunzdtoare a energiei utilizate si a
cheltuielilor de intretinere, in comparatie cu modelele mai vechi de iluminat stradal.

In general, autoritatile locale sau regionale, ca detinitori ai strézilor, au datoria legald de a garanta
siguranta rutieri si trebuie si se asigure ci sistemele lor de iluminat respectd diverse norme si
standarde tehnice (inclusiv o serie de directive europene). Prin urmare, imperativul de respectare a
legislatiei actuale si viitoare din sectorul iluminatului la nivel european reprezints un stimulent major
pentru ca autorititile locale si-si reinnoiasca stocul de instalatii de iluminat.

Modernizarile aduse sistemelor existente de iluminat stradal se numérd printre cele mai eficiente si
practice misuri de eficientd energetici din UE. Acestea Creeazd economii de energie pe termen lung si
pot fi executate in mod eficient de societdfile de servicii energetice, precum si prin contracte de
performanta energetica. Aceste aranjamente permit sectorului public s transfere riscul de proiectare,
punere in aplicare si intreinere asociat noilor tehnologii de iluminat citre societdtile de servicii
energetice si si beneficieze de capacititile acestora.

Parteneriatele public-privat exploatate de societdtile de servicii energetice au contribuit la furnizarea
de sisteme de iluminat stradal performante in toats Uniunea Europeans.

Tehnologiile mai vechi nu se ridica la capacititile LED-urilor sau ale altor optiuni mai avansate,
Lampile cu LED-uri au doui avantaje majore: eficienta energetici si durata mare de utilizare, care - la
circa 50 000 de ore - este de trei péni la cinci ori mai mare decat in cazul tehnologiei conventionale de
iluminat. Din perspectiva ciclului de viatd, cele mai multe costuri legate de iluminatul stradal
conventional provin nu din investitia in sine, ci din costurile ulterioare instaldrii (si anume, cheltuieli
cu energia si intrefinerea). Intrucat o duraty de viatd anticipatd mai mare presupune reduceri
considerabile ale cheltuielilor de intretinere, costurile initiale mai mari ale lampilor cu LED-uri pot
deveni mai avantajoase decét cele ale lampilor fluorescente tipice. Sistemele inteligente de control
creeazd un potential suplimentar de economisire, deoarece nivelul iluminatuluj stradal poate fi redus in
functie de cerinte, oferind astfel substantiale economii suplimentare de energie.

Sistemele existente vechi sunt mult maj putin flexibile si permit doar ca luminile si fie aprinse sau
stinse. Lampile cu LED-uri, in schimb, pot fi controlate cu mare precizie, intensitatea luminii poate fi
redusi rapid si ajustati in mod continuu pentru a crea nivelul de vizibilitate si senzatia de siguranti
necesare.

Capitolul IV.
OBIECTIVE

L.Obiective generale

Organizarea si desfisurarea serviciului de iluminat public trebuie s3 asigure satisfacerea unor cerinte si

nevoi de utilitate publici ale comunititii locale, si anume:

- asigurarea dezvoltirii durabile a Orasului Abrud;

- cregterea gradului de securitate individuali sj colectivi in cadrul comunitatii locale;

- punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale orasului
precum si marcarea evenimentelor festive si a sirbatorilor legale sau religioase;

- ridicarea gradului de civilizatie, a confortului sj a calitatii vietii;

- mirirea gradului de siguranti a circulatiei rutiere si pietonale;




- crearea unui ambient plicut;
- sustinerea si stimularea dezvoltirii economico-sociale a localitatii;
- asigurarea functionarii si exploatirii in conditii de siguranta, rentabilitate si eficientd economicj a
infrastructurii aferente serviciului.
Serviciul de iluminat public va respecta si va indeplini, la nivelul comunitigii locale, indicatorii
de performangs aprobati prin hotiirire a Consiliului Local al Orasului Abrud.

2. Obiective strategice

Strategia de dezvoltare a serviciuluj de iluminat public la nivel comunitar trebuie sa fie corelatd cu
strategia nationald privind serviciile comunitare de utilitdti publice si si tind cont de planurile de
urbanism si de amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociald a unititii
administrativ-teitoriale, precum si de reglementirile specifice domeniului, emise de autorititile de
reglementare competente. Strategia locala va urmdri cu prioritate realizarea urméitoarelorobiective:

- asigurarea, la nivelul Orasului Abrud, a unui iluminat public adecvat necesitétilor de confort si
securitate, individualj si colectivi, previzute de normele in vigoare;

- orientarea serviciului de iluminat public citre beneficiari, membri ai comunitatii;
- asigurarea calititii si performantelor sistemului de iluminat public la nivel comparabil cu cerintele
directivelor Uniunii Europene;
- asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitétii locale din Orasul Abrud la
serviciul de iluminat public;
- reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante, a unor
echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public Jjudicios;
- promovarea investitiilor, in scopul modernizirii si extinderij sistemului de iluminat public;
- asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental si ornamental festiv, adecvat punerii in valoare a
edificiilor de importanta publici si/sau culturals si marcérii prin sisteme de iluminat corespunzitoare a
evenimentelor festive si a sirbatorilor legale sau religioase;
- promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;
- promovarea mecanismelor specifice economiei de piatd, prin crearea unui mediu concurential de
atragere a capitalului privat;
- institurea evaluairii comparative a indicatorilor de performant3 a activitii operatorilor si participarea
cetdtenilor si a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces;
- asigurarea posibilitatii participdrii cetdtenilor si a asociatiilor reprezentative ale acestora la procesul
de evaluare a indicatorilor de performant a activitaii operatorilor;
- promovarea metodelor moderne de management;
- respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de Comisia Internationals de
Tluminat, la care Romania este afiliatd, respectiv de Comitetul National Romén de Tluminat;
- promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formirii profesionale continue a
personalului care lucreazi in domeniu;
- eficientizarea in exploatare a sistemuluj de iluminat public in vederea asigurdrii unui climat de
siguranti si confort.

Programul de modernizare s; reabilitare a retelei de iluminat public din Oragul Abrud,
urméreste modernizarea retelei de iluminat existente pentru a conduce la diminuarea consumurilor
specifice si a pierderilor din retea, precum si extinderea acesteia,

3. Obiective specifice

- Modernizarea sistemului de iluminat public;

- Extinderea sistemului de iluminat public;

- lluminatul arhitectural;

- Implementarea sistemuluj de telegestiune a sistemului de iluminat public;




Pe langa aceste investitii, se va realiza Intretinerea sistemului de iluminat public si a celui de iluminat
festiv, cu precadere in perioada sirbatorilor de iarnd, dar si cu ocazia altor sdrbatori (s#rbitorile de
iarna, Paste etc.).

- Urmirirea si indeplinirea indicatorilor de performanta specifici serviciului de iluminat public din
Orasul Abrud.

Capitolul V.
ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

1. Prezentarea situatiei juridice a sistemului de iluminat public din Orasul Abrud

Sistemul de iluminat public din Orasul Abrud este asigurat de Serviciul Local de Utilitate
Publicd Abrud.
Serviciului de iluminat public este furnizat prin modalitatea gestiunii directe bazati pe darea in
administrare citre Serviciul Local de Utilitate Publici Abrud prin Hotdrdrea Consiliului Local al
Oragului Abrud nr.67 din 16.07.2021.
In prezent, serviciul de iluminat public al Orasului Abrud este asigurat de administratia locala si se
concretizeazi prin efectuarea de lucriri de reparatii la sistemul de iluminat public.in vederea analizarii
situatiei existente a fost realizat un audit a intregului obiectiv de investitii ce presupune sistemul de
iluminat public realizindu-se si inventarierea elemntelor componente : refele electrice, stélpi, aparate
de iluminat.

2. Infrastructura sistemului de iluminat public din orasul Fundulea

fn prezent, sistemul de iluminat public din Orasul Abrud este format din urmitoarele
componente:

STALPI : total 926 buc. din care :

- Stilp SE4 - 227 buc.

- Stdlp SE10 - 241 buc.

- Stalp SCP10001 - 138 buc.

- Stélp SCP 10002 — 48 buc.

- Lemn — 233 buc.

- Metalic — 39 buc.

APARATE DE ILUMINAT : total 606 buc. din care :
- AIL LED 55 W- 54 buc.

- AlL sodiu 70 W-552 buc.

RETEA DE ILUMINAT mixti : lungime totald L=32410 m din care :

- Refea conductor torsadat TYIR 7

- Retea aeriani clasica ;

In ceea ce priveste retelele de alimentare, sunt retele aeriene si subterane, cu utilizare comuni
pentru casnic si iluminat. O parte a retelelor si echipamentelor sunt invechite, au un grad avansat de
Uzurd si necesitd un numair mare de interventii pentru mentinerea in functiune, ceea ce genereaza

costuri mari.
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Capitolul VI.
Analiza SWOT privind serviciul de iluminat public
PUNCTE TARI / PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI

- existd iluminat stradal pe aproape toate strizile;

- iluminatul public este functional zilnic pe toati perioada de noapte;

- existd iluminat ornamental in fiecare an, in preajma sarbétorilor de iarni;

- exista asiguratd intretinerea sistemului de iluminat public, prin Serviciul Local de Utilitate Publici
Abrud;

- existd o buna colaborare cu operatorul privat de distributie a energiei electrice.

PUNCTE SLABE
- nivelul de iluminare in mai multe zone este neconform standardelor in vigoare;

- existd incd segmente ale refelei de iluminat invechite;

- serviciu bazat in mare parte pe reteaua de distributie a unui operator privat;

- mai existé corpuri de iluminat cu consum ridicat;

- putere electricd instalati mare si implicit cheltuieli mari pentru un nivel de iluminare
necorespunzétor;

- nivel insuficient informatizat;

- lipsa sistemelor de monitorizare/telegestiune a sistemului de iluminat public.

OPORTUNITATI/ AMENINTARI

OPORTUNITATI

- depunerea de proiecte / programe si accesarea de fonduri nerambursabile pentru extindere, reabilitare
§i modernizare retea;

- modernizarea sistemului de iluminat public utilizind tehnologia lampilor cu LED si implementind
un sistem de telegestiune la nivel de punct luminos;

AMENINTARI

- producerea de avarii importante care si conduci la intreruperea iluminatului public pe zone mari si
perioade de timp indelungate;

- periclitarea sigurantei cetaenilor;

- producerea de accidente rutiere.

Capitolul VIL

Investitii necesare pentru dezvoltarea si eficientizarea sistemului
de iluminat public

Lucrarile de investitii necesare pentru dezvoltarea Serviciului de [luminat Public din Oragul Abrud
sunt urmitoarele: ZOMAR,
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A. Modernizarea sistemului de iluminat public:
B. Extinderea sistemului de iluminat public;
C. Realizarea iluminatului arhitectural;
D.Implementarea sistemului inteligent de monitorizare si control a Sistemului de
Iluminat Public din Orasul Abrud;
E. Realizarea iluminatului ornamental;
F. Intretinerca si mentinerea in stare de functionare a Sistemului de Iluminat Public
din Orasul Abrud;
G.lluminatul festiv temporar utilizat cu precidere in perioada sirbitorilor de iarni si
altor evenimente festive ;

De asemenea operatorul va gestiona cu eficientii consumul de energie electrici la iluminatul
public.

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Modernizarea sistemului de iluminat public const in:
- inlocuirea aparatelor de iluminat existente si a kiturilor de montaj de pe drumurile principale;
- implementarea unui sistem inteligent de dimming si telemanagement;

- montarea de corpuri de iluminat cu aparate de iluminat cu surse eficiente energetic — tip LED,
conform STAS SR-EN 13201/2015

- stabilirea programului de aprindere iluminat public in functie de conditiile de trafic auto si pietonal
ale orasului;

- sistemul de iluminat va fi gestionat §i controlat prin intermediul unui soft integrat in componenta
sistemului de telegestiune.

Un proiect pentru finantarea modernizirii infrastructurii de iluminat public de pe raza Orasului Abrud
a fost aprobat, in cadrul ,, Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestiondrii
inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public” si anume : ,,Modernizarea sistemului de
iluminat stradal in Orasul Abrud”. Valoarea estimati a acestui proiect este de 824.432,00 lei investitii
in sistemul de iluminat public si vizeazi:

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Sistemul de iluminat public se va extinde corespunzdtor pe refea aeriand cét gi pe retea
subterani.

Pentru realizarea acestei investitii se impun urmatoarele:

- se vor utiliza doar puncte luminoase echipate cu aparate de iluminat moderne

- toti stélpii utilizati la lucririle de extindere a sistemului de iluminat vor fi metalici / beton;

- in plus, extinderile de tip rutier, acolo unde este posibil, se vor realiza intr-un canal tehnic, prin care
se va asigura spatiul necesar si pentru pozarea altor utilitiiti publice.

La extinderea unui punct luminos sunt incluse toate operatiile si materialele necesare punerii in
functiune a punctului luminos, si anume: montarea stdlpului, montarea aparatului de iluminat complet
echipat cu consola aferent, realizarea retelei electrice, realizarea coloanei de alimentare a aparatului
de iluminat etc.

Necesitatea extinderii sistemului de iluminat public apare, in primul rand, ca urmarea extinderii
orasului. Alte exemple de extinderi posibile sunt: reabilitarea unor strizi (care poate implica si
redimensionarea sistemului de iluminat existent), aparitia de strizi si zone rezindentiale noi, extinderi
punctuale sau in anumite zone unde apare o necesitate de suplimentare a niveluluj de iluminat etc,
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Pentru iluminatul arhitectural se vor utiliza doar aparate de iluminat destinate acestui tip de
iluminat si echipate cu precadere cu LED - uri.

Obiectivele pentru care se va realiza iluminatul arhitectural sunt:
~ vionumente de arhitecturs
- Cladiri cu valoare istorici
- Licase de cult

Solutiile propuse vor viza atat iluminatul general al obiectivelor cat si iluminatul de accent.

Beneficiarul va alege obiectivele pentru care operatorul va elabora concepte, solutii si proiecte
de iluminat arhitectural. Dupd aprobarea proiectelor si a bugetelor respective, acestea vor fi incluse in
programele anuale de investitii in iluminatul public, programe care vor fi in competenta si gestiunea
operatorului de iluminat.

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE TELEGESTIUNE

Se impune pentru viitor implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public la nivel de
punct luminos ce va permite controlul, comanda si varierea fluxului luminos al aparatelor de iluminat.
Un sistem de iluminat inteligent trebuie sa indeplineasci cel putin urmétoarele functii:

- aprindere/stingere dependents de starea de iluminare locals, la nivel de punct de aprindere/punct
luminos;

- posibilitatea de aprindere/stingere si variere a fluxului luminos individual pentru fiecare punct
luminos in functie de orarul prestabilit de functionare

- cunoagsterea de la distanti a stirii functiondrii retelei electrice respective, punctului luminos,
semnalizarea aparitiei unor posibile defecte;

- posibilitatea de transmitere instantanee de la distantd a comenzilor de aprindere/stingere/variere a
fluxului luminos s§i feedback-ul pornirii/nepornirii sistemului de iluminat;

- posibilitatea cunoasterii de la un punct central a consumurilor energetice din fiecare punct de
aprindere, a fiecarui punct luminos si a stirii retelei respective, mai ales ¢i marimile mésurate sunt cel
mai des nesinusoidale;

- posibilitatea stabilirii unor regimuri de functionare economice, prin reducerea fluxului luminos
individual al aparatelor de iluminat ce ny se afla in zonele de risc.

- dotarea cu un dispozitiv de transmisie la distants a informatiilor de comanda si de mésurare etc.

- acest sistem va permite pe langa functiile de management al SIP si mentinerea sub tensiune a retelei
de alimentare a sistemului de iluminat public si implicit alimentarea altor consumatori, cum ar fi:
antene locale pentru retele de comunicatii, camere video, sisteme de semnalizare, alimentarea cu
energie electrica a sistemelor de semaforizare, etc. reducand astfel cheltuielile beneficiaruluj pentru
alte avize si racorduri electrice Aceste noj functii pot fi implementate prin introducerea unor elemente
hardware si software specializate,

Obiectivul definit il constituie realizarea unui nou sistem de comands si control de tip telemanagement
pentru retelele de iluminat public. Pentru implementarea unui astfel de sistem trebuie parcurse
urmétoarele etape:

- inventarierea riguroasi a sistemului de iluminat public si numerotarea stilpilor. Acest obiect
presupune inventarierea riguroasa a sistemuluj de iluminat public cu toate componentele sale (iluminat
tutier, iluminat pietonal, iluminat arhitectural, retea electrici etc.).

- realizarea bazei de date a sistemuluj de iluminat public

Odati realizat inventarul de la punctul precedent, se poate realiza baza de date a sistemului de iluminat
public cu toate componentele acesteia. Realizarea riguroasi a acestei baze de date este necesarj pentru
urmirirea eficienti a sistemuluj de iluminat din Oragul Abrud. Aceasta va permite vizualizarea rapids
si centralizati a intrefinerii componentelor sistemului de iluminat, a garantiilor componentelor,
programarea intretinerii si a reviziilor, SV
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Propunem urmitoarea structura pentru aceastd baza de date:
a) Reteaua de alimentare
- Cabluri: tip, dimensiune, proprietate
- Tablourile de distributie: Amplasare, Contorizarea existentd, Posibilitdtile de extindere, Gradul de
protectie, Vechimea si starea lor, Proprietate
- Cutiile de conexiune: Tipul cablului de conexiune, Corectitudinea conexiunilor, Tipul
sigurantei, Gradul de protectie, Starea lor, Proprietate
- Starea impamantarii: Existenta impdmantirii, Continuitatea, Gradul de ruginire,
Conformitatea cu normele de impamantare, Proprietate
- Buclele de aprindere a iluminatului: Geometria buclelor, Starea cablului de comanda, Tipul
contactoarelor si releelor, Starea lor, Proprietate

b) Puncte luminoase
- Stélpii: Starea fundatiilor, Tipul stalpilor, Vopsitul suprafetei, Proprietate
- Date axiometrice: niltimea de montaj, Caracterisitici consold, Numdrul de aparate de iluminat pe un
stdlp, Distanta intre stélpi, Litimea carosabilului, Numarul de benzi, Litimea trotuarului, Existenta
parcarilor si a vegetatiei.
- Aparatele de iluminat: Tipul, Puterea, Tipul reflectorului, Clasa de izolatie
electric, Gradul de protectie, Starea actuali. Proprietate
c) Spatii publice
- Tipul spatiilor: Strzi rutiere, Pietonale, Parcuri, Parciiri, Piete, Intersectii

seceri pietonale;
- Tipul carosabilului ;
- Date geometrice ;
- Date trafic: Traficul in 24 de ore, Viteza medie a traficului;
- Clasa sistemului de iluminat;
- Ambientul lor;
- Alte surse de lumina: Reclame, verdeats;
- Spatii critice: Zone specifice definite unde este nevoie de o tratare speciald din punct de vedere
luminotehnic.
Aceastd structuri poate suporta modificari daci pe durata implementirii se constatd aceasti necesitate.
Suplimentar fai de aceastd bazi de date se va realiza transpunerea pe harta orasului a sistemului de
iluminat public. Acest obiect presupune ca pe o hartd a oragului Abrud, in format CAD, se va
wauspuite Situatia din teren a sistemului de iluminat public. Practic se va transpune pe harts baza de
date a sistemului de iluminat public.
Obiectivul final, al acestei hirti este si fic integratd in sistemul GIS al Oragului Abrud (ex: retea
iluminat, spatii verzi, retea apd-canal, retea electrici, retea telecomunicatii etc).
Solutia propusi pentru sistemul inteligent de monitorizare si control al sistemului de iluminat public
va realiza:
- monitorizarea si gestionarea individuali a punctelor luminoase de la distant3;
- monitorizarea si gestionarea individuala a punctelor de aprindere de la distant3;
- varierea fluxului luminos al aparatelor de iluminat cu incadrarea in standardele de iluminat actuale in
functie de traficul existent;
- monitorizarea si gestionarea iluminatului festiv (in cazul in care se realizeazi o retea independents
pentru aceasta);
- monitorizarea si gestionarea iluminatului arhitectural.
Sviufia propusd va realiza atdt monitorizarea si gestionarea individuald a punctelor luminoase de la
distantd cat si monitorizarea si gestionarea individuali a punctelor de aprindere de la distanti.




Sistemul va fi dimensionat pentru toate punctele de aprindere din Orasul Abrud, inclusiv cele de dupa
realizarea lucririlor de investitii. Toate punctele de aprindere existente in Orasul Abrud sunt
modernizate si scoase din Posturile de Transformare.,

Informatiile primite de acest program de la emitatorul principal si modulele receptor vor fi procesate in
timp real, iar dac# apar orice fe| de defectiuni personalul responsabil va fi prevenit la timp.

Alte functii ale sistemului:

-Programarea pornirii si opririi iluminatului pe intreg sistemul de iluminat public sau pe circuite;
-Reducerea consumului de energie electrici;

-Indicarea defectelor si locatiei acestora;
-Starea circuitelor;

-Generarea de rapoarte etc.

Pentru implementarea unui astfe] de sistem trebuie realizate urmitoarele lucriri:

- realizarea bazei de date a sistemului de jluminat public

- transpunerea bazei de date a sistemului de iluminat pe harta orasului

- echiparea punctelor de aprindere cu echipamentele necesare implementirii unuj astfel de sistem

- realizarea dispeceratului.

La sfarsitul perioadei de concesiune se va face predarea intregii baze de date precum si a sistemuluj de
operare (atat elementele de hardware cat si cele de software) citre autoritatea contractant.

INTRETINEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Activitatea de intretinere a sistemului de iluminat public din Oragul Abrud se refers Ia toate operatiile
necesare aducerii si mentinerii sistemului de iluminatului public la parametrii nominali (electrici,
luminotehnici, etc.) proiectati.

Desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie si asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de
utilitate publics ale comunitatilor locale, si anume;

-ridicarea gradului de civilizatie, a confortului sj a calitétii vietii;

-cresterea gradului de securitate individuald si colectiva in cadrul comunititilor locale, precum si a
gradului de siguranti a circulatiei rutiere si pietonale;

-punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor,
precum si marcarea evenimentelor festive si a srbtorilor legale sau religioase;

-sustinerea si stimularea dezvoltirij economico-sociale a localitatilor;

Realizarea lucrarilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va face cu
respectarea procedurilor specifice de:
-admitere la lucru;
-supravegherea lucririlor;
-Scoatere si punere sub tensiune a instalatiei;
-control al lucririlor.

Operatiile de intreinere cuprind:
A) Lucrari operative constand dintr-un ansamblu de operatii si activititi pentru supravegherea
permanentd a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmirirea comportdrii in timp a instalagiilor.




B) Revizii tehnice constind dintr-un ansamblu de operatii si activitdti de micd amploare executate
periodic pentru verificarea, curifarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avind
drept scop asigurarea functiondrii instalaiilor pana la urmitoarea lucrare planificati.

C) Reparatii curente constind dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
programe, prin care se urmireste readucerea tuturor pirtilor instalatiei la parametrii proiectati, prin
remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie

care nu mai prezinti un grad de fiabilitate corespunzitor.

in cadrul lucrarilor operative se executi:

a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat si accesorii;
b)manevre pentru intreruperea §i repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de
iluminat in vederea executirii unor lucrari;

c)manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;
d)receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;

e) analiza stirii tehnice a instalatiilor;

f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazi instalatiile de iluminat;
g)supravegherea defrisirii vegetatiei si inliturarea obiectelor cizute pe linie;

h)controlul  instalatiilor care au fost supuse unor conditii ~meteorologice deosebite,
cum ar fi: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciuri;

i) actiuni pentru pregitirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau
deosebite;

J) demontri sau demolari de elemente ale sistemului de iluminat public;

1) interventii ca urmare a unor sesiziri, sau in caz de vandaliziri.

In cadrul reviziilor tehnice se executi cel putin urmatoarele operatii:

- revizia aparatelor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranti

etc.);

- revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

- revizia liniei electrice aparfinand sistemului de iluminat public.

La revizia aparatelor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranta, etc.) se
executd urmétoarele operatii:

a) stergerea aparatului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuali);

b) Inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daci existi o defectiune;

c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

La lucrarile de revizie tehnici la aparatele de iluminat pentru verificarea bunei functionari se lucreazi
cu linia electricd sub tensiune, aplicandu-se masurile specifice de protectie a muncii in cazul lucrului
sub tensiune.

La revizia refelei electrice de joasa tensiune destinati iluminatului public se realizeazi urmitoarele
operatii:

a) verificarea traseelor si indepartarea obiectelor striine;

b) indreptarea stalpilor inclinati;

c) verificarea ancorelor si intinderea lor;

d) verificarea stirii conductoarelor electrice;

e) refacerea legiturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daca este cazul;

f) indreptarea, dupa caz, a consolelor;

g) verificarea stirii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

h) strAngerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrici, daci este cazul;

J) mésurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pimant.

h) verificarea instalatiei de legare la pamant (legitura conductorului electric de nul de protectie la
armétura stdlpului, legatura la priza de pamaént etc);




La revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se vor realiza
urmétoarele operatii:

- inlocuirea sigurantelor hecorespunzitoare;

- inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;

- inlocuirea, dupi caz, a usilor tablourilor de distributie;

- refacerea inscriptionarilor, daci este cazul.

Operatiile de intretinere si de mentinere sunt aplicabile tuturor elementelor ce constituie un sistem de
iluminat.

Intretinerea aparatelor de iluminat consti in:

- indepértarea impuritatilor de pe suprafata exterioard a aparatului de iluminat, la un interval optim de
curdtire (T) care poate fi determinat tindnd cont de gradul de poluare si gradul de protectie al
aparatului de iluminat in asa fel incat factorul de mentinere utilizat sd nu coboare sub 0,8 sau sub cel
utilizat in proiectul initjal;

- verificarea legaturilor electrice si remedierea acestora;

- verificarea prinderilor mecanice ale aparatului de iluminat si remedierea acestora;

- verificarea unghiului de reglaj si remedierea acestuia;

- verificare vizuald a integrititii aparatului de iluminat;

Intretinerea prelungirilor cu brat consti in:

- indepirtarea impurititilor de pe suprafata exterioars a prelungirilor cu brat;

- verificarea legiturilor electrice si remedierea acestora;

- verificarea prinderilor mecanice ale prelungirilor cu brat si remedierea acestora;

- verificare vizuali a integrititii stratului de protectie anticoroziv, a geometriei prelungirilor

cu brat si remedierea acestora;

Intretinerea stalpilor consta in:

- indepirtarea impurititilor de pe suprafata exterioari a stalpilor:

- verificarea legiturilor electrice si remedierea acestora;

- verificarea prinderilor mecanice ale stélpilor si remedierea acestora;

- verificarea verticalititii si remedierea acesteia;

- verificare vizuali a integritatii stratului de protectie anticoroziv si remedierea acestuia;

Intretinerea cablurilor consti in;

- verificarea rezistentei de izolatie;

- verificarea capetelor terminale, a legaturilor electrice si remedierea acestora;
- verificarea prinderilor sistemelor de intindere si ale sistemelor de sustinere pentru cablurile aeriene si
remedierea acestora;

- verificarea vizuali a cablurilor aeriene.

intretinerea cutiilor consti in:

- verificarea conformititii schemelor electrice cu starea de fapt;

- verificarea capetelor terminale, a legdturilor electrice si remedierea acestora;

- verificarea prinderilor mecanice si remedierea acestora;

- verificare vizuali a integritatii stratului de protectie anticoroziv si remedierea acestuia;

- verificarea realizirii conexiunilor Ia impamantare;

Mentinerea aparatelor de iluminat:

- In cazul operatiei de menfinere programati, aceasta consti in;

* demontarea de pe amplasament a aparatului de iluminat;

* inlocuirea componentelor aparatului de iluminat la expirarea termenulu; de functionare in

parametri nominali ai componentelor respective;

* montarea pe amplasament a aparatului de iluminat si executarea lagiturilor electrice;

* verificarea functionrii acestora;

- In cazul operatiei de mentinere accidentals (in cazul sesizérii unui defect), aceasta con




* inlocuirea componentelor defecte ale aparatului de iluminat respectiv;
* verificarea functiondrii acestora;

Meninerea prelungirilor cu brat;:

- constd in aceleasi operatii ce se desfisoari in cadrul intretinerii, dar se vor desfisura conform unei
programdri sau in cazul necesititii accidentale.

Mentinerea stalpilor

- In cazul operatiei de mentinere programati, aceasta consti in:

* inlocuirea cablului in stalp, inlocuirea cutiei de protectie circuite din stilp si inlocuirea clemelor de
conexiuni, la expirarea termenului de functionare in parametrii nominali ai acestora;

* masurarea periodica a rezistentei de dispersie a prizei de pimént (in conformitate cu prevederile din
NP - 17- 2002 si din L.RE-Ip30-90), si daci este cazul, inlocuirea acesteia.

- In cazul operatiei de mentinere accidentals, aceasta consti in:

¢ identificarea defectului si inlocuirea cablului in stalp, sau inlocuirea cutiei de protectie circuite din
stalp sau inlocuirea clemelor de conexiuni, in cazul sesizirii unui defect.

* masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, si dacé este cazul, inlocuirea acesteia, in cazul
sesizarii unui defect.

Mentinerea cablurilor (aceasts operatie poate fi numai accidental)

- Pentru cablurile pozate subteran, mentinerea cablurilor consti in:

* identificarea locului de defect;

* efectuarea decopertirii;

* efectuarea de sipiaturs;

* efectuarea mansondrii cablului;

s efectuarea de umpluturi de pamant compactatd, sau daca este cazul realizarea de umpluturi
compactatd cu agregate sottate;

* refacerea ciii de circulatie sau a stratului vegetal;

* verificarea rezistentei de izolatie;

* verificarea functionrii circuituluj respectiv;

- Pentru cablurile pozate aerian, menfinerea cablurilor constj in:

* identificarea locului de defect;

* deconectarea consumatorilor de pe traseu pana unde se poate realiza eliberarea cablului din intindere;
* efectuarea mansondrii cablului;

* realizarea intinderii cablului si reconectarea consumatorilor;

* verificarea rezistentei de izolatie;

* verificarea functiondrii circuitului respectiv;

Mentinerea cutiilor poate fi programata sau accidentala

- Mentinerea programati a cutiilor consts in:

* Inlocuirea componentelor la expirarea termenului de functionare in parametrii nominali;

* verificarea functiondrii;

* masurarea petiodici a rezistentei de dispersie a prizei de pamant, si dacd este cazul inlocuirea
acesteia.

- Mentinerea accidentali a cutiilor const3 in:

* identificarea si inlocuirea componentelor defecte, in cazul sesizirii unui defect;

* verificarea functionarii;

* mésurarea rezistentei de dispersie a prizei de pimant, si daci este cazul inlocuirea acesteia, in cazul
sesizérii unui defect,

Reparatiile curente se executi la:
a) aparate de iluminat si accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare; /Qx/& Sl Q,; ¢
¢) retele electrice de joasi tensiune apartinind sistemului de iluminat public.  / C OY‘%‘M\J 3
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In cadrul reparatiilor curente la aparatele de iluminat si accesorii se vor executa urmitoarele:

- inlocuirea lampilor necorespunzitoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial in ceea ce priveste puterea
si culoarea aparents;

- gtergerea dispersorului, a structurilor de protectic a sursei de lumind/ldmpii, a structurilor de protectie
vizuald §i a interiorului aparatului de iluminat;

- inlaturarea cuiburilor de pasari;

- verificarea coloanelor de alimentare cu energie electricd si inlocuirea celor care prezinti portiuni
neizolate sau cu izolatie necorespunzitoare;

- verificarea contactelor la clemele sau papucii de legituri a coloanei la reteaua electrici;

- inlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzitoare.

in cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se
executd urmitoarele:

- verificarea starii usilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;

- vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

- verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu cele
initiale (prevazute in proiect);

- verificarea si stringerea contactelor;

- verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzitoare;

- verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daci este cazul;

- -verificarea functiondrii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor necorespunzitoare sau
montarea unora de tip nou, pentru mérirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalatiei.

In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasd tensiune destinate iluminatului public se
executd urmétoarele lucriri:

- verificarea distantelor conductelor fagi de constructii, instalatii de comunicatii, linii de fnalt3
tensiune si alte obiective;

- evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea mésurilor
necesare de coexistenta;

- solicitarea executarii operatiunii de tiiere a vegetatiei in zona in care se obtureazi distributia fluxului
luminos al aparatelor de iluminat citre administratia domeniului public;

- determinarea gradului de deteriorare a stélpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea mésurilor de
consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determinarilor;

- verificarea verticalititii stalpilor si luarea masurilor ce se impun pentru indreptarea celor inclinati;

- verificarea si refacerea inscriptionrilor;

- repararea ancorelor si intinderea acestora, inlocuirea partilor deteriorate sau care lipsesc, strangerea
suruburilor la cleme si la placa de protectie;

- verificarea stirii conductoarelor electrice;

- verificarea §i inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din
sectiune, precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorata care prezinti crapaturi, rosituri
ori lipsa izolatiei;

- se verifici starea legiturii conductei electrice la izolator si, dac# este necesar, se reface legitura;

- la izolatoarele de sustinere si intindere se va verific dacd acestea nu sunt sparte, glazura nu este
deterioratd sau dacid imbinarea la suport este corespunzitoare, inlocuindu-se toate izolatoarele
deteriorate;

- la console, bratiri sau la celelalte armaturi metalice de pe stélp se verifici daci nu sunt corodate,
deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzitoare se revopsesc si se
‘xcuzi bine pe stalp;

- la ancorele stélpilor, se verifica daci cablul nu are fire rupte, clemele de strangere nu sunt deteriorate

sau corodate si daci tensiunea de intindere a cabluluj este cea corespunzétoare. Eleme > deteriorate
. . y . . NANTA
se inlocuiesc, iar daci este cazul, se regleazi tensiunea in ancors; /: N
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- la instalatia de legare la pimant a nululuj de protectie, se va verifica starea legiturilor si imbinrilor
conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la aparatul de iluminat, se va
masura rezistenta de dispersie a refelei generale de legare la pimant, se va misura si se va reface priza
de pdmént, avand ca referintd STAS 12604:1988:

- in cazul in care, la verificarea ségetii, valorile masurate, corectate cu temperatura, diferi de cele din
tabelul de sigeti, conductele clectrice se intind astfel incat sageata formatd si fie cea corespunzitoare.
Operatiile de intrefinere vor cuprinde:

- intretinere corectiva:

* lucrdri operative constdnd dintr-un ansamblu de operatii §i activititi pentru supravegherea
permanentd a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmérirea comportarii in timp a instalatiilor;

- intrefinere preventiva:

* revizii tehnice constind dintr-un ansamblu de operaii si activititi de mica amploare executate
periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avind
drept scop asigurarea functiondrii instalatiilor pana la urmétoarea lucrare planificati;

* reparatii curente constind dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor programe,
prin care se urmireste readucerea tuturor partilor instalagiei la parametrii proiectati, prin remedierea
tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezintd un grad de fiabilitate
corespunzator.

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor tehnice in
vigoare sau in funcfie de specificatiile fabricantului.

Periodicitatea reparatiilor curente pentru  tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare si refelele electrice de Jjoasd tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani,
iar pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.

Trebuie luate in considerare si ocaziile speciale, in care este necesari alimentarea diversilor
consumatori cu ocazia manifestarilor culturale sau festive (scene, cdsute montate provizoriu pentru
diversi comercianti, asistentd tehnic, alimentarea cu energie electricd provizorie - electrogenerator
etc).

REALIZAREA ILUMINATULUI ORNAMENTAL-FESTIV

Iluminatul festiv este o components sezoniera a sistemului de iluminat si care este utilizat3 de s3rbatori
sau cu prilejul anumitor evenimente importante din viata comunitatii (Zilele orasului, etc). Rolul
acestui iluminat este pur estetic, dar nu poate fi neglijat consumul corespunzétor de energie electrici in
perioada de functionare.

Alimentarea instalafiei de iluminat ornamental festiv se face din instalatia de iluminat public.

Datorita faptului ci factura de energie electrica a Autorititii Contractante este semnificativ incircaty
in perioada sirbatorilor, se vor utiliza doar instalaii ornamentale cu consum redus - cu produse cu
LED - uri.

Prestarea serviciului de iluminat ornamental - festiv implica urmitoarele operatii:

- verificarea si supravegherea continug a functiondrii instalatiei de iluminat ornamental festiv;

- corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

- controlul calitétii serviciului asigurat;

- Intretinerea tuturor componentelor sistemulu; de iluminat ornamental festiv pe durata sarbatorilor;

- mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectai a sistemului de iluminat ornamental festiv
pe toata durata sirbétorilor;

- respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;




- asigurarea, pe toati durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numir suficient
pentru indeplinirea activititilor ce fac obiectul serviciului de iluminat ornamental festiv.

Capitolul VIII.
Surse si posibilititi de finantare

Finantarea Serviciului Local de Utilitate Publici Abrud se asigurd prin bugetul de venituri si cheltuieli
al acestuia si din alocatii bugetare. Avind in vedere resursele bugetare limitate ale administratiilor
locale, se recomandi o analizi detaliati a investitiilor si a solutiilor tehnice in ceea ce priveste
iluminatul public local care si aibd in vedere mai multe optiuni cum ar fi: obtinerea de fonduri
curopene, angajarea contractuald cu diversi operatori/posibili investitori pentru modernizarea
sistemelor locale de iluminat public sau bugetul local prin actiuni limitate (modernizare pe tronsoane
sau zone mai mici) dar periodice, fara intreruperi, astfel incat sistemul de iluminat public din orasul
Abrud si fie modernizat in totalitate avand o eficientd energetica ridicats si parametrii tehnici conform
standardelor in vigoare.

Un proiect pentru finantarea modernizirii infrastructurii de iluminat public de pe raza Orasului Abrud
a fost aprobat, in cadrul ,, Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii
inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public” si anume : ,,Modernizarea sistemuluj de
iluminat stradal in Oragul Abrud”. Valoarea estimati a acestui proiect este de 824.432,00 lei investitii
in sistemul de iluminat public si vizeazi:

- inlocuirea aparatelor de iluminat existente si a kiturilor de montaj de pe drumurile principale;

- implementarea unui sistem inteligent de dimming si telemanagement;

- montarea de corpuri de iluminat cu aparate de iluminat cu surse eficiente energetic — tip LED,
conform STAS SR-EN 13201/2015

- stabilirea programului de aprindere iluminat public in functie de condiiile de trafic auto si pietonal
ale orasului;

- sistemul de iluminat va fi gestionat §i controlat prin intermediul unui soft integrat in componenta
sistemului de telegestiune.

Capitolul IX. Concluzii generale

Strategia locald privind dezvoltarea si functionarea serviciului de iluminat public este un document
care permite si se stabileascs, pe termen mediu si lung, modul de gestionare durabils a serviciulu pe
teritoriul Oragului Abrud. Abordarea integrati a tuturor aspectelor din acest proces este 0 modalitate
prin care se identificé, cuantifici si evalueazi activititile In vederea adoptarii celor mai bune decizii.
Astfel, a fost realizat un audit al actualului sistem de iluminat, din punct de vedere al calitafii partilor
componente, in special al performantelor luminotehnice -De asemenea, este necesari realizarea unej
baze de date a sistemului de iluminat public din Orasul Abrud si transpunerea acestuia pe harta
oragului. Pentru realizarea unui iluminat public eficient este obligatoriu si se tind cont de toti
parametrii luminotehnici mentionati in aceasts strategie. Din punct de vedere economic, nu trebuie
omis faptul ci reducerea consumului de energie electricd si implicit a facturilor este cea mai
importanti cerinti, care printr-o abordare corect, poate conduce la un sistem de iluminat public cu
performante economice si tehnice. Astfel, asa cum s-a mentionat in continutul acestei strategii,
folosind corpuri de iluminat performante energetic si utilizind un sistem inteligent pentru gestiune
iluminat si eficientizarea consumului energetic (economizoare de energie electrici), se pot obtine
rezultate remarcabile care, incluzind extinderile pe toate strizile si zonele pietonale din parcuri si

locuri de recreere, si conduci, la o scidere a consumului de energie electrici cu aproximativ 40% 1171
de prezent.
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